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玄海原子力発電所３号機 定期検査の状況について 

 

 

玄海原子力発電所３号機（加圧水型軽水炉、定格電気出力118万キロワット）

は、平成２２年１２月１１日から第１３回定期検査を行っています。 

本日、運転中のＣ充てんポンプ軸受温度高の警報が発信したことから、 

予備機に切り替え、準備でき次第、点検することとしました。 

なお、プラントは停止しており、安全性には影響はありません。 

 点検結果については、改めてお知らせします。 
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○ 充てんポンプ 

１次冷却材系統から抽出した１次冷却材の浄化やほう素濃度の調整を行っ

た後、冷却材を再び１次冷却材系統に戻すためのポンプ 

（Ａ，Ｂ，Ｃの３台設置しており、そのうち１台を運転させている） 

玄海原子力発電所３号機 概略系統図 
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体積制御タンク

「充てんポンプ軸受温度高」の

警報が発生したため、充てんポ

ンプＣを停止し、充てんポンプ

Ａへ切り替え 


